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GENERALITÀ
�� Classificazione di resistenza al fuoco secondo EN 13501-3:2009

PARETE VERTICALE RIGIDA spessore min.100mm  
densità min. 550Kg/m3

PRESSIONE 300Pa ASSE  
INDIFFERENTE

DIREZIONE DEL FUOCO  
(i ↔ o)

TIPO DI INSTALLAZIONE FORO PARETE SIGILLATURA E DESCRIZIONE FBC1 
(60 min)

FBC4 
(90 min)

FBC7 
(120 min)

IN 
 
 
 
 
 

IN 
 
 
 
 
 

IN

 
 

 
 

DENTRO ALLA PARETE, 
CANALIZZATA AMBO I LATI 
 
 
 
DENTRO ALLA PARETE, 
CANALIZZATA UN  
LATO 
 
 
 
 
DENTRO ALLA PARETE, 
TRANSFER

FORO QUADRO 
b: ∅ + 50 
h: ∅ + 50

MALTA O STUCCO DI 
GESSO EI 60 S EI 90 S EI 120 S

LANA DI ROCCIA CON 
MALTA  
O STUCCO DI COPERTURA

EI 60 S EI 90 S EI 120 S

LANA DI ROCCIA CON 
CARTONGESSO 
O PROMATECT 100

EI 60 S EI 90 S EI 120 S

FORO CIRCOLARE 
∅ + 50

MALTA O STUCCO DI 
GESSO EI 60 S EI 90 S EI 120 S

LANA DI ROCCIA CON 
MALTA 
O STUCCO DI COPERTURA

EI 60 S EI 90 S EI 120 S

LANA DI ROCCIA CON 
CARTONGESSO 
O PROMATECT 100

EI 60 S EI 90 S EI 120 S

FORO QUADRO 
min. 600 X 600 WEICHSCHOTT EI 60 S EI 90 S EI 120 S

SIGILLATURA CON LEGANTI SIGILLATURA A SECCO

PARETE VERTICALE LEGGERA spessore min.100mm

PRESSIONE 300Pa ASSE  
INDIFFERENTE

DIREZIONE DEL FUOCO  
(i ↔ o)

TIPO DI INSTALLAZIONE FORO PARETE SIGILLATURA E DESCRIZIONE FBC1 
(60 min)

FBC4 
(90 min)

FBC7 
(120 min)

IN 
 
 
 
 
 

IN 
 
 
 
 
 

IN

 
 

 
 

DENTRO ALLA PARETE, 
CANALIZZATO AMBO I LATI 
 
 
 
DENTRO ALLA PARETE, 
CANALIZZATO UN  
LATO 
 
 
 
DENTRO ALLA PARETE, 
TRANSFER

FORO QUADRO 
b: ∅ + 50 
h: ∅ + 50

MALTA O STUCCO DI 
GESSO EI 60 S EI 90 S EI 120 S

LANA DI ROCCIA CON 
MALTA  
O STUCCO DI COPERTURA

EI 60 S EI 90 S EI 120 S

LANA DI ROCCIA CON 
CARTONGESSO 
O PROMATECT 100

EI 60 S EI 90 S EI 120 S

FORO CIRCOLARE 
∅ + 50

MALTA O STUCCO DI 
GESSO EI 60 S EI 90 S EI 120 S

LANA DI ROCCIA CON 
MALTA 
O STUCCO DI COPERTURA

EI 60 S EI 90 S EI 120 S

LANA DI ROCCIA CON 
CARTONGESSO 
O PROMATECT 100

EI 60 S EI 90 S EI 120 S

FORO QUADRO 
min. 600 X 600 WEICHSCHOTT EI 60 S EI 90 S EI 120 S

SIGILLATURA CON LEGANTI SIGILLATURA A SECCO
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PARETE VERTICALE BLOCCHI DI GESSO spessore min.100mm

PRESSIONE 300Pa ASSE  
INDIFFERENTE

DIREZIONE DEL FUOCO  
(i ↔ o)

TIPO DI INSTALLAZIONE FORO PARETE SIGILLATURA E DESCRIZIONE FBC1 
(60 min)

FBC4 
(90 min)

FBC7 
(120 min)

IN 
 
 
 
 
 

IN 
 
 
 
 
 

IN

 
 

 
 

DENTRO ALLA PARETE, 
CANALIZZATO AMBO I LATI 
 
 
 
DENTRO ALLA PARETE, 
CANALIZZATO UN  
LATO 
 
 
 
DENTRO ALLA PARETE, 
TRANSFER

FORO QUADRO 
b: ∅ + 50 
h: ∅ + 50

MALTA O STUCCO DI 
GESSO EI 60 S EI 90 S EI 120 S

LANA DI ROCCIA CON 
MALTA  
O STUCCO DI COPERTURA

EI 60 S EI 90 S EI 120 S

LANA DI ROCCIA CON 
CARTONGESSO 
O PROMATECT 100

EI 60 S EI 90 S EI 120 S

FORO CIRCOLARE 
∅ + 50

MALTA O STUCCO DI 
GESSO EI 60 S EI 90 S EI 120 S

LANA DI ROCCIA CON 
MALTA 
O STUCCO DI COPERTURA

EI 60 S EI 90 S EI 120 S

LANA DI ROCCIA CON 
CARTONGESSO 
O PROMATECT 100

EI 60 S EI 90 S EI 120 S

FORO QUADRO 
min. 600 X 600 WEICHSCHOTT EI 60 S EI 90 S EI 120 S

SIGILLATURA CON LEGANTI SIGILLATURA A SECCO

PARETE VERTICALE LEGGERA DI SICUREZZA spessore min.100mm

PRESSIONE 300Pa ASSE  
INDIFFERENTE

DIREZIONE DEL FUOCO  
(i ↔ o)

TIPO DI INSTALLAZIONE FORO PARETE SIGILLATURA E DESCRIZIONE FBC1 
(60 min)

FBC4 
(90 min)

FBC7 
(120 min)

IN 
 
 
 
 
 

IN 
 
 
 
 
 

IN

 
 

 
 

DENTRO ALLA PARETE, 
CANALIZZATO AMBO I LATI 
 
 
 
DENTRO ALLA PARETE, 
CANALIZZATO UN  
LATO 
 
 
 
DENTRO ALLA PARETE, 
TRANSFER

FORO QUADRO 
b: ∅ + 50 
h: ∅ + 50

MALTA O STUCCO DI 
GESSO EI 60 S EI 90 S EI 120 S

LANA DI ROCCIA CON 
MALTA  
O STUCCO DI COPERTURA

EI 60 S EI 90 S EI 120 S

LANA DI ROCCIA CON 
CARTONGESSO 
O PROMATECT 100

EI 60 S EI 90 S EI 120 S

FORO CIRCOLARE 
∅ + 50

MALTA O STUCCO DI 
GESSO EI 60 S EI 90 S EI 120 S

LANA DI ROCCIA CON 
MALTA 
O STUCCO DI COPERTURA

EI 60 S EI 90 S EI 120 S

LANA DI ROCCIA CON 
CARTONGESSO 
O PROMATECT 100

EI 60 S EI 90 S EI 120 S

FORO QUADRO 
min. 600 X 600 WEICHSCHOTT EI 60 S EI 90 S EI 120 S

SIGILLATURA CON LEGANTI SIGILLATURA A SECCO
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SOLAIO spessore min.150mm

PRESSIONE 300Pa ASSE  
INDIFFERENTE

DIREZIONE DEL FUOCO  
(i ↔ o)

TIPO DI INSTALLAZIONE FORO SOLAIO SIGILLATURA E DESCRIZIONE FBC1 
(60 min)

FBC4 
(90 min)

FBC7 
(120 min)

IN 
 
 
 
 
 

IN 
 
 
 
 
 

IN

 
 

 
 

DENTRO ALA PARETE, 
CANALIZZATA AMBO I LATI 
 
 
 
DENTRO ALLA PARETE, 
CANALIZZATA UN  
LATO 
 
 
 
DENTRO ALLA PARETE, 
TRANSFER

 
FORO QUADRO 

b: ∅ + 50 
h: ∅ + 50 

 

MALTA O STUCCO DI 
GESSO EI 60 S EI 90 S EI 120 S

 
FORO CIRCOLARE 

∅ + 50 
 

MALTA O STUCCO DI 
GESSO EI 60 S EI 90 S EI 120 S

FORO QUADRO 
min. 600 X 600 WEICHSCHOTT EI 60 S EI 90 S EI 120 S

SIGILLATURA CON LEGANTI

Cert. N° FBC1 1812-CPR-1630, FBC4 1812-CPR-1632, FBC7 1812-CPR-1634
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�� Tipologie di comando

�� Manuale

Modalità di chiusura pala
Chiusura automatica con termofusibile.
Il meccanismo di comando è dotato di un elemento termosensibile che 
chiude automaticamente la pala quando la temperatura nel canale su-
pera il valore di 70 °C.
È possibile chiudere la serranda manualmente come da indicazioni se-
guenti.

La serranda è dotata di una molla per la chiusura della pala: fare atten-
zione alle mani.
Modalità di apertura pala
Accertarsi che la serranda sia aperta prima dell'avvio dell'impianto di 
ventilazione altrimenti c'è il rischio di malfunzionamento del prodotto.
Nel caso di serranda chiusa per intervento dell'elemento termosensibile 
è possibile l'apertura manuale solo dopo aver sostituito l'elemento ter-
mosensibile.
È possibile aprire la serranda manualmente come da indicazioni seguen-
ti.

La serranda è dotata di una molla per la chiusura della pala: fare atten-
zione alle mani.
Microinterruttore di posizione
A richiesta la serranda può essere equipaggiata con microinterruttore di 
posizione (accessorio a parte) che segnala la posizione della pala chiusa. 
Vedere paragrafo Collegamenti elettrici  per maggiori dettagli.

Temperatura di taratura elemento termosensibile per chiusura 
automatica
70 °C±7 °C

�� Comando di chiusura da remoto
Non disponibile.

�� Versione motorizzata
Non disponibile.

COLLEGAMENTI ELET TRICI
�� Connessioni elettriche

I collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato 
ed addestrato.

Staccare l'alimentazione prima di intraprendere qualsiasi attività riguar-
dante le parti elettriche ed accertarsi inoltre che essa non possa essere 
ripristinata né casualmente né accidentalmente.

�� Schema microinterruttori di posizione

FCU: Contatto serranda chiusa
A	 La pala della serranda tagliafuoco è aperta (il flusso d'aria è consentito)
B	 La pala della serranda tagliafuoco è chiusa (il flusso d'aria non è 

consentito)
4	 Normalmente aperto (BLU)
1	 Comune (NERO)
2	 Normalmente chiuso (GRIGIO)

min. supply: 4 V AC - 1 mA
max. supply: 250 V AC - 10 A

DATI TECNICI
Le quote presenti nelle immagini sono espresse in millimetri.

�� Disegno dimensionale

Ø mm 100 125 160 200

S esposizione 
pala mm 21 34 51 72

MANUTENZIONE E CONTROLLI
Le serrande tagliafuoco e i meccanismi di azionamento non richiedono 
manutenzione ordinaria.
Le operazioni di manutenzione straordinaria (riparazioni) e di controllo 
periodico sono responsabilità del gestore del sistema di ventilazione.
Si raccomanda di prevedere porte di ispezione da entrambi i lati dei ca-
nali a cui è collegata la serranda tagliafuoco.
La realizzazione di un piano di controllo periodico consente di garantire 
l'efficienza e la funzionalità delle serrande tagliafuoco ai fini della sicurez-
za antincendio dell'edificio.

rev 24-01
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�� Controllo periodico e pulizia
Il controllo periodico deve essere eseguito in conformità con quanto 
prescritto dalla legislazione o dal regolamento di edificio o da altre re-
golamentazioni locali.
In assenza di prescrizioni (o a loro complemento), in conformità con il 
punto 8.3 della norma EN 15650, si raccomanda di svolgere ad intervalli 
di non più di 12 mesi i seguenti controlli:
•	 Controllare l’assenza di danni al cablaggio elettrico del servomotore 

(se applicabile);
•	 Controllare l’assenza di danni al cablaggio degli interruttori di fine cor-

sa (se applicabile);
•	 Controllare la pulizia della serranda, pulire dove necessario;
•	 Controllare la condizione della pala di chiusura e della sigillatura, ripa-

rare ed annotare se necessario;
•	 Controllare la corretta apertura e chiusura della serranda tagliafuoco 

operando manualmente secondo le istruzioni riportate nel manuale 
tecnico della serranda tagliafuoco;

•	 Controllare il funzionamento di apertura e di chiusura della serranda 
comandati dal sistema di allarme all’incendio (se presente);

•	 Controllare il funzionamento degli interruttori di fine corsa in stato di 
aperto e chiuso, regolare e annotare se necessario (se presente);

•	 Controllare che la serranda eserciti la sua funzione come parte del si-
stema di controllo (se presente) o di allarme all’incendio;

•	 Controllare che la serranda venga lasciata nella sua posizione abituale 
di esercizio, solitamente corrispondente alla posizione aperta.

�� Riparazione
Per motivi di sicurezza, i lavori di riparazione che riguardano componenti 
antincendio devono essere eseguiti solo da personale qualificato.
Possono essere utilizzati solo componenti di ricambio originali forniti dal 
costruttore della serranda tagliafuoco.
Dopo ogni riparazione deve essere eseguito un test funzionale.
Al termine delle operazioni di controllo, di pulizia o di riparazione verifi-
care che la serranda si trovi nella posizione di normale funzionamento.
Mantenere registrazione di tutte le attività di controllo e riparazione, le 
eventuali problematiche riscontrate e la loro risoluzione.
Questa prassi anche quando non obbligatoria, è molto utile nella pratica.

�� Smaltimento
Lo smaltimento in caso di rottamazione va eseguito in conformità con la 
legislazione nazionale. Per le parti elettriche ed elettroniche riferire inol-
tre alla Direttiva 2011/65/UE.

INSTALLAZIONE
Le quote presenti nelle immagini sono espresse in millimetri.
Si raccomanda di effettuare un test funzionale prima dell'installazione 
per escludere danni da trasporto.
Le serrande tagliafuoco FBC devono essere accessibili per manutenzione 
e controlli.

�� Posizionamento asse rotazione pala
La serranda può essere posizionata con l'asse di rotazione della pala oriz-
zontale o verticale o inclinato di qualsiasi angolo.

�� Montaggio di giunti flessibili per la compensazione della dilatazione 
dei condotti di ventilazione

ATTENZIONE: le seguenti indicazioni vanno considerate vinco-
lanti esclusivamente nel caso in cui nella nazione nella quale le 

serrande tagliafuoco vengono installate la legislazione o la nor-
mativa locale impongano l’uso di giunti flessibili.
I giunti flessibili compensano eventuali dilatazioni termiche del canale e 
flessioni della parete in caso di incendio.
I giunti flessibili hanno lo scopo di limitare le sollecitazioni sulla serranda 
tagliafuoco da elementi esterni in caso di incendio e mantenere la classe 
di resistenza al fuoco.
In generale è sempre appropriato l'uso di giunti flessibili per le seguenti 
installazioni:
–	pareti leggere;
–	sigillatura in lana di roccia e cartongesso o Weichschott;
–	sistemi di fissaggio applique.
Il giunto flessibile deve essere normalmente infiammabile e in caso di 
incendio il collegamento di messa a terra deve staccarsi per garantire la 
completa separazione della serranda tagliafuoco dal condotto dell'aria 
collegato.
Quando si usano giunti flessibili realizzati in materiale elettricamente 
conduttivo (ad esempio alluminio), non è richiesto alcun collegamento 
di messa a terra aggiuntivo.
Indipendentemente dalla presenza del giunto flessibile, la serranda 
tagliafuoco deve essere fissata al supporto di costruzione in modo di 
sostenerne il peso sia nel normale funzionamento sia in caso di incendio.
Si raccomanda di non comprimere il giunto flessibile in fase di instal-
lazione.
Il giunto flessibile deve avere una lunghezza minima di 100mm e tale da 
compensare eventuali dilatazioni termiche del canale.
Fare attenzione che il giunto flessibile non interferisca con il movimento 
di apertura / chiusura della pala.
Vedere paragrafo Dati tecnici  per i valori di esposizione pala.

�� Distanze minime
In conformità agli articoli 7 e 13 della norma EN 1366-2 rispettare le di-
stanze minime indicate di seguito.

Distanze minime
1.	 Parete verticale laterale
2.	 Solaio

�� Caratteristiche generali dei supporti di costruzione
Le norme europee per le serrande tagliafuoco prevedono una precisa 
correlazione tra le caratteristiche della parete/solaio e la classe di resi-
stenza ottenuta come pure tra parete/solaio di prova e parete/solaio di 
reale installazione.
I risultati di prova ottenuti su una tipologia di parete/solaio si estendono 
alle pareti/solai dello stesso tipo aventi spessore e/o densità maggiori.
Per le pareti in cartongesso i risultati di prova si estendono inoltre alle 
pareti con un maggiore numero di lastre per facciata.
Di conseguenza, le caratteristiche di spessore e densità indicati sono da 
considerarsi come caratteristiche minime.
Le pareti/solai recanti le serrande tagliafuoco devono essere certificate 
per resistenza al fuoco secondo le norme ad esse applicabili.

�� Pareti rigide
Possono essere realizzate con blocchi di calcestruzzo aerato, con calce-
struzzo gettato, con lastre di calcestruzzo, con elementi cellulari forati in 
calcestruzzo o laterizio nel rispetto delle seguenti caratteristiche:
•	 spessore minimo 100 mm;
•	 densità minima 550 kg/m³.
Per pareti in elementi forati si consiglia inoltre di prevedere che la zona di 
foratura sia costituita da elementi pieni (ad esempio blocchi calcestruzzo 
aerato) al fine di garantire la corretta adesione della malta di sigillatura.

rev 24-01
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�� Pareti leggere in cartongesso
In sede di prova si sono utilizzate pareti leggere in cartongesso aventi le 
seguenti caratteristiche:
•	 intelaiatura metallica in profili orizzontali a U da 50 mm e profili vertica-

li a C da 49 mm realizzati in lamiera spessore 0,6 mm;
•	 profili verticali disposti con passo massimo 1000 mm;
•	 riempimento in lana di roccia;
•	 ciascuna faccia realizzata con due strati di lastre di cartongesso da 12,5 

mm disposte in sfalsato affinché non si abbia coincidenza tra le giun-
zioni dello strato inferiore e le giunzioni dello strato superiore.

Per le pareti di installazione si danno quindi le seguenti prescrizioni:
•	 larghezza dei profili non inferiore a 49 mm;
•	 spessore della lamiera dei profili non inferiore a 0,6 mm;
•	 passo tra i profili verticali non superiore a 1000 mm;
•	 fissaggio dei profili verticali con viti autofilettanti o clinciatura al solo 

profilo orizzontale inferiore e semplice inserimento nel profili orizzon-
tale superiore;

•	 fissaggio dei profili con viti autofilettanti o clinciatura ad ogni incrocio;
•	 realizzazione di un riquadro di profili attorno alla collocazione del-

la serranda avente base e altezza quando indicato nelle istruzioni di 
montaggio;

•	 riempimento in lana di roccia;
•	 realizzazione di ciascuna faccia con almeno due strati di lastre di car-

tongesso spessore minimo 12,5 mm disposte in sfalsato affinché non 
si abbia coincidenza tra le giunzioni dello strato inferiore e le giunzioni 
dello strato superiore;

•	 fissaggio delle lastre in cartongesso dello strato superiore con viti di 
lunghezza sufficiente a garantire la presa al profilo metallico e non solo 
allo strato inferiore.

�� Parete blocchi di gesso (carreaux de platre)
Le pareti leggere in blocchi di gesso possono essere realizzate con spe-
ciali blocchi di gesso pieno con bordi conformati ad incastro nel rispetto 
delle istruzioni del fornitore e delle seguenti caratteristiche:
•	 spessore minimo 70 o 100 mm secondo tipologia e classe di resistenza 

richiesta;
•	 densità minima 995 kg/m³.
Risulta in genere consigliabile realizzare la parete cieca ed eseguire suc-
cessivamente la foratura per l'inserimento della serranda.

�� Pareti leggere in cartongesso con rinforzo in lamiera (firewall / 
brandwande)

In sede di prova si sono utilizzate pareti leggere in cartongesso aventi le 
seguenti caratteristiche:
•	 intelaiatura metallica in profili orizzontali a U da 50 mm e profili vertica-

li a C da 49 mm realizzati in lamiera spessore 0,6 mm;
•	 profili verticali disposti con passo massimo 312,5 mm;
•	 lamiera di rinforzo;
•	 riempimento in lana di roccia avente densità fino a 40 kg/m³ (opzio-

nale);
•	 ciascuna faccia realizzata con due strati di lastre di cartongesso da 12,5 

mm disposte in sfalsato affinché non si abbia coincidenza tra le giun-
zioni dello strato inferiore e le giunzioni dello strato superiore.

Per le pareti di installazione si danno quindi le seguenti prescrizioni:
•	 larghezza dei profili non inferiore a 49 mm;
•	 spessore della lamiera dei profili non inferiore a 0,6 mm;
•	 passo tra i profili verticali non superiore a 312,5 mm;
•	 fissaggio dei profili verticali con viti autofilettanti o clinciatura al solo 

profilo orizzontale inferore e semplice inserimento nel profili orizzon-
tale superiore;

•	 fissaggio dei profili con viti autofilettanti o clinciatura ad ogni incrocio;
•	 realizzazione di un riquadro di profili attorno alla collocazione del-

la serranda avente base e altezza quando indicato nelle istruzioni di 
montaggio;

•	 riempimento in lana di roccia avente densità fino a 100 kg/m³ (op-
zionale);

•	 realizzazione di ciascuna faccia con almeno due strati di lastre di car-
tongesso spessore minimo 12,5 mm disposte in sfalsato affinché non 
si abbia coincidenza tra le giunzioni dello strato inferiore e le giunzioni 
dello strato superiore;

•	 fissaggio delle lastre in cartongesso dello strato superiore con viti di 
lunghezza sufficiente a garantire la presa al profilo metallico e non solo 
allo strato inferiore.

�� Solai in calcestruzzo
I solai in calcestruzzo possono essere realizzati in opera, con lastroni pre-
formati con bordi conformati ad incastro o con strutture in laterocemen-
to nel rispetto delle seguenti caratteristiche:
•	 spessore minimo 100 o 150 mm secondo tipologia e classe di resi-

stenza richiesta;
•	 densità minima 550 kg/m³.

rev 24-01
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�� Installazioni in parete rigida verticale
Vedere paragrafo Caratteristiche generali dei supporti di costruzione  per 
maggiori dettagli.
Rispettare le distanze minime indicate nel paragrafo Distanze minime .
Effettuare un test funzionale prima e dopo l'installazione. Per maggiori 
informazioni vedere paragrafo Tipologie di comando .

�� Foratura nella parete
Nella parete deve essere prevista un'apertura come indicato in disegno.

�� Posizionamento serranda
Posizionare la serranda nel canale di ventilazione come indicato nel di-
segno.
Eseguire l'installazione con serranda tagliafuoco a pala chiusa.

�� Tamponatura
Colmare lo spazio tra il canale di ventilazione e la parete come indicato 
in disegno.

�� Isolamento
Le pareti devono avere classe di resistenza uguale o superiore a quella 
della serranda.
Parete rigida, canalizzata ambo i lati, foro quadro, malta o stucco 
di gesso

�
1.	 Tamponatura in malta o stucco di gesso
2.	 Serranda tagliafuoco
3.	 Condotto di ventilazione
4.	 Parete rigida verticale
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete rigida, canalizzata un lato, foro quadro, malta o stucco di 
gesso

�
1.	 Tamponatura in malta o stucco di gesso
2.	 Valvola terminale
3.	 Serranda tagliafuoco
4.	 Condotto di ventilazione
5.	 Parete rigida verticale
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete rigida, transfer, foro quadro, malta o stucco di gesso

�
1.	 Tamponatura in malta o stucco di gesso
2.	 Valvola terminale
3.	 Serranda tagliafuoco
4.	 Condotto di ventilazione
5.	 Parete rigida verticale
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete rigida, canalizzata ambo i lati, foro quadro, lana di roccia 
con malta o stucco di gesso

�
1.	 Lana di roccia, 40 kg/m³
2.	 Tamponatura in malta o stucco di gesso
3.	 Serranda tagliafuoco
4.	 Condotto di ventilazione
5.	 Parete rigida verticale
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete rigida, canalizzata un lato, foro quadro, lana di roccia con 
malta o stucco di gesso

�
1.	 Lana di roccia, 40 kg/m³
2.	 Tamponatura in malta o stucco di gesso
3.	 Valvola terminale
4.	 Serranda tagliafuoco
5.	 Condotto di ventilazione
6.	 Parete rigida verticale
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70
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parete rigida, transfer, foro quadro, lana di roccia con malta o 
stucco di gesso

�
1.	 Tamponatura in malta o stucco di gesso
2.	 Lana di roccia, 40 kg/m³
3.	 Valvola terminale
4.	 Serranda tagliafuoco
5.	 Condotto di ventilazione
6.	 Parete rigida verticale
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete rigida, canalizzata ambo i lati, foro quadro, lana di roccia 
cartongesso - EI60-S - FBC1

�
1.	 Lana di roccia, 40 kg/m³
2.	 Serranda tagliafuoco
3.	 Condotto di ventilazione
4.	 Parete verticale rigida
5.	 Mezzaluna in cartongesso, spessore 12,5 mm o promatect 100 spessore 

12 mm
6.	 Vite autoperforante Ø 3,5 X 45 mm
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete rigida, canalizzata ambo i lati, foro quadro, lana di roccia 
cartongesso - EI90-S - FBC4- EI120-S - FBC7

�
1.	 Lana di roccia, 40kg/m³
2.	 Serranda tagliafuoco
3.	 Condotto di ventilazione
4.	 Parete verticale rigida
5.	 Mezzelune in cartongesso tipo F, spessore 12,5 mm o promatect 100 

spessore 12 mm
6.	 Vite autoperforante Ø 3,5 X 45 mm
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete rigida, canalizzata un lato, foro quadro, lana di roccia con 
cartongesso

�
1.	 Lana di roccia, 40 kg/m³
2.	 Valvola terminale
3.	 Serranda tagliafuoco
4.	 Condotto di ventilazione
5.	 Parete verticale rigida
6.	 Mezzaluna in cartongesso, spessore 12,5 mm o promatect 100 spessore 

12 mm
7.	 Vite autoperforante Ø 3,5 X 45 mm
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70
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Parete rigida, transfer, foro quadro, lana di roccia cartongesso

�
1.	 Lana di roccia, 40 kg/m³
2.	 Valvola terminale
3.	 Serranda tagliafuoco
4.	 Condotto di ventilazione
5.	 Parete verticale rigida
6.	 Mezzaluna in cartongesso, spessore 12,5 mm o promatect 100 spessore 

12 mm
7.	 Vite autoperforante Ø 3,5 X 45 mm
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete rigida, canalizzata ambo i lati, foro circolare, malta o stuc-
co di gesso

�
1.	 Tamponatura in malta o stucco di gesso
2.	 Serranda tagliafuoco
3.	 Condotto di ventilazione
4.	 Parete rigida verticale
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete rigida, canalizzata un lato, foro circolare, malta o stucco 
di gesso

�
1.	 Tamponatura in malta o stucco di gesso
2.	 Valvola terminale
3.	 Serranda tagliafuoco
4.	 Condotto di ventilazione
5.	 Parete rigida verticale
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete rigida, transfer, foro circolare, malta o stucco di gesso

�
1.	 Tamponatura in malta o stucco di gesso
2.	 Valvola terminale
3.	 Serranda tagliafuoco
4.	 Condotto di ventilazione
5.	 Parete rigida verticale
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete rigida, canalizzata ambo i lati, foro circolare, lana di roccia 
con malta o stucco di gesso

�
1.	 Lana di roccia, 40 kg/m³
2.	 Tamponatura in malta o stucco di gesso
3.	 Serranda tagliafuoco
4.	 Condotto di ventilazione
5.	 Parete rigida verticale
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete rigida, canalizzata un lato, foro circolare, lana di roccia con 
malta o stucco di gesso

�
1.	 Lana di roccia, 40 kg/m³
2.	 Tamponatura in malta o stucco di gesso
3.	 Valvola terminale
4.	 Serranda tagliafuoco
5.	 Condotto di ventilazione
6.	 Parete rigida verticale
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70
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Parete rigida, transfer, foro circolare, lana di roccia con malta o 
o stucco di gesso

�
1.	 Tamponatura in malta o stucco di gesso
2.	 Lana di roccia, 40 kg/m³
3.	 Valvola terminale
4.	 Serranda tagliafuoco
5.	 Condotto di ventilazione
6.	 Parete rigida verticale
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete rigida, canalizzata ambo i lati, foro circolare, lana di roccia 
con cartongesso - EI60-S - FBC1

�
1.	 Lana di roccia, 40 kg/m³
2.	 Serranda tagliafuoco
3.	 Condotto di ventilazione
4.	 Parete verticale rigida
5.	 Mezzaluna in cartongesso, spessore 12,5 mm o promatect 100 spessore 

12 mm
6.	 Vite autoperforante Ø 3,5 X 45 mm
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete rigida, canalizzata ambo i lati, foro circolare, lana di roccia 
cartongesso - EI90-S - FBC4- EI120-S - FBC7

�
1.	 Lana di roccia, 40 kg/m³
2.	 Serranda tagliafuoco
3.	 Condotto di ventilazione
4.	 Parete verticale rigida
5.	 Mezzelune in cartongesso tipo F, spessore 12,5 mm o promatect 100 

spessore 12 mm
6.	 Vite autoperforante Ø 3,5 X 45 mm
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete rigida, canalizzata un lato, foro circolare, lana di roccia con 
cartongesso

�
1.	 Lana di roccia, 40 kg/m³
2.	 Valvola terminale
3.	 Serranda tagliafuoco
4.	 Condotto di ventilazione
5.	 Parete verticale rigida
6.	 Mezzaluna in cartongesso, spessore 12,5 mm o promatect 100 spessore 

12 mm
7.	 Vite autoperforante Ø 3,5 X 45 mm
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70
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Parete rigida, transfer, foro circolare, lana di roccia con carton-
gesso

�
1.	 Lana di roccia, 40 kg/m³
2.	 Valvola terminale
3.	 Serranda tagliafuoco
4.	 Condotto di ventilazione
5.	 Parete verticale rigida
6.	 Mezzaluna in cartongesso, spessore 12,5 mm o promatect 100 spessore 

12 mm
7.	 Vite autoperforante Ø 3,5 X 45 mm
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

�� Installazioni in parete leggera verticale (cartongesso)
Vedere paragrafo Caratteristiche generali dei supporti di costruzione  per 
maggiori dettagli.
Rispettare le distanze minime indicate nel paragrafo Distanze minime .
Effettuare un test funzionale prima e dopo l'installazione. Per maggiori 
informazioni vedere paragrafo Tipologie di comando .

�� Foratura nella parete
Nella parete deve essere prevista un'apertura come indicato in disegno.

�� Posizionamento serranda
Posizionare la serranda nel canale di ventilazione come indicato nel di-
segno.
Eseguire l'installazione con serranda tagliafuoco a pala chiusa.

�� Tamponatura
Colmare lo spazio tra il canale di ventilazione e la parete come indicato 
in disegno.

�� Isolamento
Solo in caso di parete verticale leggera, con due serrande più vicine di 
200mm e sigillatura in lana di roccia sono necessarie le fasce BELT-FBC-Ø 
applicate da ambo i lati della parete o cavedio, solo dal lato accessibile. 
Con altre sigillature non sono necessarie.
Parete leggera, canalizzata ambo i lati, foro quadro, malta o stuc-
co di gesso

�
1.	 Lana di roccia (opzionale) fino a 40 kg/m³
2.	 Telaio in metallo
3.	 Cartongesso, spessore 12,5 mm tipo A: FBC1; tipo F: FBC4 e FBC 7 (EN 

520)
4.	 Malta o stucco di gesso
5.	 Serranda tagliafuoco
6.	 Condotto di ventilazione
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete leggera, canalizzata un lato, foro quadro, malta o stucco 
di gesso

�
1.	 Lana di roccia (opzionale) fino a 40 kg/m³
2.	 Telaio in metallo
3.	 Cartongesso, spessore 12,5 mm tipo A: FBC1; tipo F: FBC4 e FBC 7 (EN 

520)
4.	 Malta o stucco di gesso
5.	 Valvola terminale
6.	 Serranda tagliafuoco
7.	 Condotto di ventilazione
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete leggera, transfer, foro quadro, malta o stucco di gesso

�
1.	 Lana di roccia (opzionale) fino a 40 kg/m³
2.	 Telaio in metallo
3.	 Cartongesso, spessore 12,5 mm tipo A: FBC1; tipo F: FBC4 e FBC 7 (EN 

520)
4.	 Malta o stucco di gesso
5.	 Valvola terminale
6.	 Serranda tagliafuoco
7.	 Condotto di ventilazione
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70
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Parete leggera, canalizzata ambo i lati, foro quadro, lana di roccia 
con malta o stucco di gesso

�
1.	 Lana di roccia (opzionale) fino a 40 kg/m³
2.	 Telaio in metallo
3.	 Cartongesso, spessore 12,5 mm tipo A: FBC1; tipo F: FBC4 e FBC 7 (EN 

520)
4.	 Malta o stucco di gesso
5.	 Lana di roccia, 40 kg/m3
6.	 Serranda tagliafuoco
7.	 Condotto di ventilazione
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete leggera, canalizzata un lato, foro quadro, lana di roccia 
con malta o stucco di gesso

�
1.	 Lana di roccia (opzionale) fino a 40 kg/m³
2.	 Telaio in metallo
3.	 Cartongesso, spessore 12,5 mm tipo A: FBC1; tipo F: FBC4 e FBC 7 (EN 

520)
4.	 Malta o stucco di gesso
5.	 Lana di roccia, 40 kg/m3
6.	 Valvola terminale
7.	 Serranda tagliafuoco
8.	 Condotto di ventilazione
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete leggera, transfer, foro quadro, lana di roccia con malta o 
stucco di gesso

�
1.	 Lana di roccia (opzionale) fino a 40 kg/m³
2.	 Telaio in metallo
3.	 Cartongesso, spessore 12,5 mm tipo A: FBC1; tipo F: FBC4 e FBC 7 (EN 

520)
4.	 Malta o stucco di gesso
5.	 Lana di roccia, 40 kg/m3
6.	 Valvola terminale
7.	 Serranda tagliafuoco
8.	 Condotto di ventilazione
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete leggera, canalizzata ambo i lati, foro quadro, lana di roccia 
con cartongesso - EI60-S - FBC1

�
1.	 Lana di roccia (opzionale) fino a 40 kg/m³
2.	 Telaio in metallo
3.	 Cartongesso, spessore 12,5 mm tipo A: FBC1; tipo F: FBC4 e FBC 7 (EN 

520)
4.	 Lana di roccia, 40 kg/m3
5.	 Serranda tagliafuoco
6.	 Condotto di ventilazione
7.	 Vite autoperforante Ø 3,5 X 45 mm
8.	 Mezzaluna in cartongesso, spessore 12,5 mm o promatect 100 spessore 

12 mm
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70
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Parete leggera, canalizzata ambo i lati, foro quadro, lana di roccia 
cartongesso - EI90-S - FBC4- EI120-S - FBC7

�
1.	 Lana di roccia (opzionale) fino a 40 kg/m³
2.	 Telaio in metallo
3.	 Cartongesso, spessore 12,5 mm tipo A FBC1, tipo F FBC4 e FBC 7 (EN 520)
4.	 Lana di roccia, 40 kg/m3
5.	 Serranda tagliafuoco
6.	 Condotto di ventilazione
7.	 Vite autoperforante Ø 3,5 X 45 mm
8.	 Mezzelune in cartongesso tipo F, spessore 12,5 mm o promatect 100 

spessore 12 mm
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete leggera, canalizzata un lato, foro quadro, lana di roccia 
con cartongesso

�
1.	 Lana di roccia (opzionale) fino a 40 kg/m³
2.	 Telaio in metallo
3.	 Cartongesso, spessore 12,5 mm tipo A: FBC1; tipo F: FBC4 e FBC 7 (EN 

520)
4.	 Lana di roccia, 40 kg/m3
5.	 Valvola terminale
6.	 Serranda tagliafuoco
7.	 Condotto di ventilazione
8.	 Mezzaluna in cartongesso, spessore 12,5 mm o promatect 100 spessore 

12 mm
9.	 Vite autoperforante Ø 3,5 X 45 mm
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete leggera, transfer, foro quadro, lana di roccia con carton-
gesso

�
1.	 Lana di roccia (opzionale) fino a 40 kg/m³
2.	 Telaio in metallo
3.	 Cartongesso, spessore 12,5 mm tipo A: FBC1; tipo F: FBC4 e FBC 7 (EN 

520)
4.	 Lana di roccia, 40 kg/m3
5.	 Valvola terminale
6.	 Serranda tagliafuoco
7.	 Condotto di ventilazione
8.	 Mezzaluna in cartongesso, spessore 12,5 mm o promatect 100 spessore 

12 mm
9.	 Vite autoperforante Ø 3,5 X 45 mm
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete leggera, canalizzata ambo i lati, foro circolare, malta o 
stucco di gesso

�
1.	 Lana di roccia (opzionale) fino a 40 kg/m³
2.	 Telaio in metallo
3.	 Cartongesso, spessore 12,5 mm tipo A: FBC1; tipo F: FBC4 e FBC 7 (EN 

520)
4.	 Malta o stucco di gesso
5.	 Serranda tagliafuoco
6.	 Condotto di ventilazione
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70
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Parete leggera, canalizzata un lato, foro circolare, malta o stucco 
di gesso

�
1.	 Lana di roccia (opzionale) fino a 40 kg/m³
2.	 Telaio in metallo
3.	 Cartongesso, spessore 12,5 mm tipo A: FBC1; tipo F: FBC4 e FBC 7 (EN 

520)
4.	 Malta o stucco di gesso
5.	 Valvola terminale
6.	 Serranda tagliafuoco
7.	 Condotto di ventilazione
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete leggera, canalizzata un lato, foro circolare, malta o stucco 
di gesso

�
1.	 Lana di roccia (opzionale) fino a 40 kg/m³
2.	 Telaio in metallo
3.	 Cartongesso, spessore 12,5 mm tipo A: FBC1; tipo F: FBC4 e FBC 7 (EN 

520)
4.	 Malta o stucco di gesso
5.	 Valvola terminale
6.	 Serranda tagliafuoco
7.	 Condotto di ventilazione
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete leggera, canalizzata ambo i lati, foro circolare, lana di roc-
cia con malta o stucco di gesso

�
1.	 Lana di roccia (opzionale) fino a 40 kg/m³
2.	 Telaio in metallo
3.	 Cartongesso, spessore 12,5 mm tipo A: FBC1; tipo F: FBC4 e FBC 7 (EN 

520)
4.	 Malta o stucco di gesso
5.	 Lana di roccia, 40 kg/m3
6.	 Serranda tagliafuoco
7.	 Condotto di ventilazione
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete leggera, canalizzata un lato, foro circolare, lana di roccia 
con malta o stucco di gesso

�
1.	 Lana di roccia (opzionale) fino a 40 kg/m³
2.	 Telaio in metallo
3.	 Cartongesso, spessore 12,5 mm tipo A: FBC1; tipo F: FBC4 e FBC 7 (EN 

520)
4.	 Malta o stucco di gesso
5.	 Lana di roccia, 40 kg/m3
6.	 Valvola terminale
7.	 Serranda tagliafuoco
8.	 Condotto di ventilazione
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70
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Parete leggera, transfer, foro circolare, lana di roccia con malta 
o stucco di gesso

�
1.	 Lana di roccia (opzionale) fino a 40 kg/m³
2.	 Telaio in metallo
3.	 Cartongesso, spessore 12,5 mm tipo A: FBC1; tipo F: FBC4 e FBC 7 (EN 

520)
4.	 Lana di roccia, 40 kg/m3
5.	 Malta o stucco di gesso
6.	 Valvola terminale
7.	 Serranda tagliafuoco
8.	 Condotto di ventilazione
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete leggera, canalizzata ambo i lati, foro circolare, lana di roc-
cia con cartongesso - EI60-S - FBC1

�
1.	 Lana di roccia (opzionale) fino a 40 kg/m³
2.	 Telaio in metallo
3.	 Cartongesso, spessore 12,5 mm tipo A: FBC1; tipo F: FBC4 e FBC 7 (EN 

520)
4.	 Lana di roccia, 40 kg/m3
5.	 Serranda tagliafuoco
6.	 Condotto di ventilazione
7.	 Mezzaluna in cartongesso, spessore 12,5 mm o promatect 100 spessore 

12 mm
8.	 Vite autoperforante Ø 3,5 X 45 mm
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete leggera, canalizzata ambo i lati, foro circolare, lana di roc-
cia cartongesso - EI90-S - FBC4- EI120-S - FBC7

�
1.	 Lana di roccia (opzionale) fino a 40 kg/m³
2.	 Telaio in metallo
3.	 Cartongesso, spessore 12,5 mm tipo A FBC1, tipo F FBC4 e FBC 7 (EN 520)
4.	 Lana di roccia, 40 kg/m3
5.	 Serranda tagliafuoco
6.	 Condotto di ventilazione
7.	 Mezzelune in cartongesso tipo F, spessore 12,5 mm o promatect 100 

spessore 12 mm
8.	 Vite autoperforante Ø 3,5 X 45 mm
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete leggera, canalizzata un lato, foro circolare, lana di roccia 
con cartongesso

�
1.	 Lana di roccia (opzionale) fino a 40 kg/m³
2.	 Telaio in metallo
3.	 Cartongesso, spessore 12,5 mm tipo A (EN 520)
4.	 Lana di roccia, 40 kg/m3
5.	 Valvola terminale
6.	 Serranda tagliafuoco
7.	 Condotto di ventilazione
8.	 Mezzaluna in cartongesso, spessore 12,5 mm o promatect 100 spessore 

12 mm
9.	 Vite autoperforante Ø 3,5 X 45 mm
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

rev 24-01

16 Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso



17/29

Parete leggera, transfer, foro circolare, lana di roccia con carton-
gesso

�
1.	 Lana di roccia (opzionale) fino a 40 kg/m³
2.	 Telaio in metallo
3.	 Cartongesso, spessore 12,5 mm tipo A: FBC1; tipo F: FBC4 e FBC 7 (EN 

520)
4.	 Lana di roccia, 40 kg/m3
5.	 Valvola terminale
6.	 Serranda tagliafuoco
7.	 Condotto di ventilazione
8.	 Mezzaluna in cartongesso, spessore 12,5 mm o promatect 100 spessore 

12 mm
9.	 Vite autoperforante Ø 3,5 X 45 mm
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

�� Installazioni in parete blocchi di gesso verticale
Vedere paragrafo Caratteristiche generali dei supporti di costruzione  per 
maggiori dettagli.
Rispettare le distanze minime indicate nel paragrafo Distanze minime .
Effettuare un test funzionale prima e dopo l'installazione. Per maggiori 
informazioni vedere paragrafo Tipologie di comando .

�� Foratura nella parete
Nella parete deve essere prevista un'apertura come indicato in disegno.

�� Posizionamento serranda
Posizionare la serranda nel canale di ventilazione come indicato nel di-
segno.
Eseguire l'installazione con serranda tagliafuoco a pala chiusa.

�� Tamponatura
Colmare lo spazio tra il canale di ventilazione e la parete come indicato 
in disegno.

�� Isolamento
Le pareti devono avere classe di resistenza uguale o superiore a quella 
della serranda.
Parete blocchi di gesso, canalizzata ambo i lati, foro quadro, mal-
ta o stucco di gesso

�
1.	 Tamponatura in malta o stucco di gesso
2.	 Serranda tagliafuoco
3.	 Condotto di ventilazione
4.	 Parete in blocchi di gesso verticale
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete blocchi di gesso, canalizzata un lato, foro quadro, malta 
o stucco di gesso

�
1.	 Tamponatura in malta o stucco di gesso
2.	 Valvola terminale
3.	 Serranda tagliafuoco
4.	 Condotto di ventilazione
5.	 Parete in blocchi di gesso verticale
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete blocchi di gesso, transfer, foro quadro, malta o stucco di 
gesso

�
1.	 Tamponatura in malta o stucco di gesso
2.	 Valvola terminale
3.	 Serranda tagliafuoco
4.	 Condotto di ventilazione
5.	 Parete in blocchi di gesso verticale
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete blocchi di gesso, canalizzata ambo i lati, foro quadro, lana 
di roccia con malta o stucco di gesso

�
1.	 Lana di roccia, 40 kg/m³
2.	 Tamponatura in malta o stucco di gesso
3.	 Serranda tagliafuoco
4.	 Condotto di ventilazione
5.	 Parete blocchi di gesso verticale
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70
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Parete blocchi di gesso, canalizzata un lato, foro quadro, lana di 
roccia con malta o stucco di gesso

�
1.	 Lana di roccia, 40 kg/m³
2.	 Tamponatura in malta o stucco di gesso
3.	 Valvola terminale
4.	 Serranda tagliafuoco
5.	 Condotto di ventilazione
6.	 Parete blocchi di gesso verticale
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

parete blocchi di gesso, transfer, foro quadro, lana di roccia con 
malta o stucco di gesso

�
1.	 Tamponatura in malta o stucco di gesso
2.	 Lana di roccia, 40 kg/m³
3.	 Valvola terminale
4.	 Serranda tagliafuoco
5.	 Condotto di ventilazione
6.	 Parete blocchi di gesso verticale
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete blocchi di gesso, canalizzata ambo i lati, foro quadro, lana 
di roccia cartongesso - EI60-S - FBC1

�
1.	 Lana di roccia, 40 kg/m³
2.	 Serranda tagliafuoco
3.	 Condotto di ventilazione
4.	 Parete blocchi di gesso verticale
5.	 Mezzaluna in cartongesso, spessore 12,5 mm o promatect 100 spessore 

12 mm
6.	 Vite autoperforante Ø 3,5 X 45 mm
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete blocchi di gesso, canalizzata ambo i lati, foro quadro, lana 
di roccia cartongesso - EI90-S - FBC4- EI120-S - FBC7

�
1.	 Lana di roccia, 40 kg/m³
2.	 Serranda tagliafuoco
3.	 Condotto di ventilazione
4.	 Parete blocchi di gesso verticale
5.	 Mezzelune in cartongesso tipo F, spessore 12,5 mm o promatect 100 

spessore 12 mm
6.	 Vite autoperforante Ø 3,5 X 45 mm
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete blocchi di gesso, canalizzata un lato, foro quadro, lana di 
roccia con cartongesso

�
1.	 Lana di roccia, 40 kg/m³
2.	 Valvola terminale
3.	 Serranda tagliafuoco
4.	 Condotto di ventilazione
5.	 Parete blocchi di gesso verticale
6.	 Mezzaluna in cartongesso, spessore 12,5 mm o promatect 100 spessore 

12 mm
7.	 Vite autoperforante Ø 3,5 X 45 mm
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70
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Parete blocchi di gesso, transfer, foro quadro, lana di roccia car-
tongesso

�
1.	 Lana di roccia, 40 kg/m³
2.	 Valvola terminale
3.	 Serranda tagliafuoco
4.	 Condotto di ventilazione
5.	 Parete blocchi di gesso verticale
6.	 Mezzaluna in cartongesso, spessore 12,5 mm o promatect 100 spessore 

12 mm
7.	 Vite autoperforante Ø 3,5 X 45 mm
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete blocchi di gesso, canalizzata ambo i lati, foro circolare, 
malta o stucco di gesso

�
1.	 Tamponatura in malta o stucco di gesso
2.	 Serranda tagliafuoco
3.	 Condotto di ventilazione
4.	 Parete in blocchi di gesso verticale
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete blocchi di gesso, canalizzata un lato, foro circolare, malta 
o stucco di gesso

�
1.	 Tamponatura in malta o stucco di gesso
2.	 Valvola terminale
3.	 Serranda tagliafuoco
4.	 Condotto di ventilazione
5.	 Parete in blocchi di gesso verticale
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete blocchi di gesso, transfer, foro circolare, malta o stucco di 
gesso

�
1.	 Tamponatura in malta o stucco di gesso
2.	 Valvola terminale
3.	 Serranda tagliafuoco
4.	 Condotto di ventilazione
5.	 Parete in blocchi di gesso verticale
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete blocchi di gesso, transfer, foro circolare, malta o stucco di 
gesso

�
1.	 Lana di roccia, 40 kg/m³
2.	 Tamponatura in malta o stucco di gesso
3.	 Serranda tagliafuoco
4.	 Condotto di ventilazione
5.	 Parete blocchi di gesso verticale
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70
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Parete blocchi di gesso, transfer, foro circolare, malta o stucco di 
gesso

�
1.	 Lana di roccia, 40 kg/m³
2.	 Tamponatura in malta o stucco di gesso
3.	 Valvola terminale
4.	 Serranda tagliafuoco
5.	 Condotto di ventilazione
6.	 Parete blocchi di gesso verticale
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete blocchi di gesso, transfer, foro circolare, malta o stucco di 
gesso

�
1.	 Tamponatura in malta o stucco di gesso
2.	 Lana di roccia, 40 kg/m³
3.	 Valvola terminale
4.	 Serranda tagliafuoco
5.	 Condotto di ventilazione
6.	 Parete blocchi di gesso verticale
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete blocchi di gesso, canalizzata ambo i lati, foro circolare, 
lana di roccia cartongesso - EI60-S - FBC1

�
1.	 Lana di roccia, 40 kg/m³
2.	 Serranda tagliafuoco
3.	 Condotto di ventilazione
4.	 Parete blocchi di gesso verticale
5.	 Mezzaluna in cartongesso, spessore 12,5 mm o promatect 100 spessore 

12 mm
6.	 Vite autoperforante Ø 3,5 X 45 mm
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete blocchi di gesso, canalizzata ambo i lati, foro circolare, 
lana di roccia cartongesso - EI90-S - FBC4- EI120-S - FBC7

�
1.	 Lana di roccia, 40 kg/m³
2.	 Serranda tagliafuoco
3.	 Condotto di ventilazione
4.	 Parete blocchi di gesso verticale
5.	 Mezzelune in cartongesso tipo F, spessore 12,5 mm o promatect 100 

spessore 12 mm
6.	 Vite autoperforante Ø 3,5 X 45 mm
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete blocchi di gesso, transfer, foro circolare, malta o stucco di 
gesso

�
1.	 Lana di roccia, 40 kg/m³
2.	 Valvola terminale
3.	 Serranda tagliafuoco
4.	 Condotto di ventilazione
5.	 Parete blocchi di gesso verticale
6.	 Mezzaluna in cartongesso, spessore 12,5 mm o promatect 100 spessore 

12 mm
7.	 Vite autoperforante Ø 3,5 X 45 mm
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70
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Parete blocchi di gesso, transfer, foro circolare, malta o stucco di 
gesso

�
1.	 Lana di roccia, 40 kg/m³
2.	 Valvola terminale
3.	 Serranda tagliafuoco
4.	 Condotto di ventilazione
5.	 Parete blocchi di gesso verticale
6.	 Mezzaluna in cartongesso, spessore 12,5 mm o promatect 100 spessore 

12 mm
7.	 Vite autoperforante Ø 3,5 X 45 mm
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

�� Installazioni in parete leggera di sicurezza verticale (cartongesso)
Vedere paragrafo Caratteristiche generali dei supporti di costruzione  per 
maggiori dettagli.
Rispettare le distanze minime indicate nel paragrafo Distanze minime .
Effettuare un test funzionale prima e dopo l'installazione. Per maggiori 
informazioni vedere paragrafo Tipologie di comando .

�� Foratura nella parete
Nella parete deve essere prevista un'apertura come indicato in disegno.

�� Posizionamento serranda
Posizionare la serranda nel canale di ventilazione come indicato nel di-
segno.
Eseguire l'installazione con serranda tagliafuoco a pala chiusa.

�� Tamponatura
Colmare lo spazio tra il canale di ventilazione e la parete come indicato 
in disegno.

�� Isolamento
Solo in caso di parete verticale leggera, con due serrande più vicine di 
200mm e sigillatura in lana di roccia sono necessarie le fasce BELT-FBC-Ø 
applicate da ambo i lati della parete o cavedio, solo dal lato accessibile. 
Con altre sigillature non sono necessarie.

Parete leggera di sicurezza, canalizzata ambo i lati, foro quadro, 
malta o stucco di gesso

�
1.	 Lana di roccia (opzionale) fino a 40 kg/m³
2.	 Telaio in metallo
3.	 Cartongesso, spessore 12,5 mm tipo A: FBC1; tipo F: FBC4 e FBC 7 (EN 

520)
4.	 Lamina in metallo spessore 0,5 mm
5.	 Malta o stucco di gesso
6.	 Serranda tagliafuoco
7.	 Condotto di ventilazione
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete leggera di sicurezza, canalizzata un lato, foro quadro, mal-
ta o stucco di gesso

�
1.	 Lana di roccia (opzionale) fino a 40 kg/m³
2.	 Telaio in metallo
3.	 Cartongesso, spessore 12,5 mm tipo A: FBC1; tipo F: FBC4 e FBC 7 (EN 

520)
4.	 Lamina in metallo spessore 0,5 mm
5.	 Malta o stucco di gesso
6.	 Valvola terminale
7.	 Serranda tagliafuoco
8.	 Condotto di ventilazione
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70
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Parete leggera di sicurezza, transfer, foro quadro, malta o stucco 
di gesso

�
1.	 Lana di roccia (opzionale) fino a 40 kg/m³
2.	 Telaio in metallo
3.	 Cartongesso, spessore 12,5 mm tipo A: FBC1; tipo F: FBC4 e FBC 7 (EN 

520)
4.	 Lamina in metallo spessore 0,5 mm
5.	 Malta o stucco di gesso
6.	 Valvola terminale
7.	 Serranda tagliafuoco
8.	 Condotto di ventilazione
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete leggera di sicurezza, canalizzata ambo i lati, foro quadro, 
lana di roccia con malta o stucco di gesso

�
1.	 Lana di roccia (opzionale) fino a 40 kg/m³
2.	 Telaio in metallo
3.	 Cartongesso, spessore 12,5 mm tipo A: FBC1; tipo F: FBC4 e FBC 7 (EN 

520)
4.	 Lamina spessore 0,5 mm
5.	 Malta o stucco di gesso
6.	 Lana di roccia, 40 kg/m3
7.	 Serranda tagliafuoco
8.	 Condotto di ventilazione
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete leggera di sicurezza, canalizzata un lato, foro quadro, lana 
di roccia con malta o stucco di gesso

�
1.	 Lana di roccia (opzionale) fino a 40 kg/m³
2.	 Telaio in metallo
3.	 Cartongesso, spessore 12,5 mm tipo A: FBC1; tipo F: FBC4 e FBC 7 (EN 

520)
4.	 Lamina spessore 0,5 mm
5.	 Malta o stucco di gesso
6.	 Lana di roccia, 40 kg/m3
7.	 Valvola terminale
8.	 Serranda tagliafuoco
9.	 Condotto di ventilazione
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete leggera, transfer, foro quadro, lana di roccia con malta o 
stucco di gesso

�
1.	 Lana di roccia (opzionale) fino a 40 kg/m³
2.	 Telaio in metallo
3.	 Cartongesso, spessore 12,5 mm tipo A: FBC1; tipo F: FBC4 e FBC 7 (EN 

520)
4.	 Lamina spessore 0,5 mm
5.	 Malta o stucco di gesso
6.	 Lana di roccia, 40 kg/m3
7.	 Valvola terminale
8.	 Serranda tagliafuoco
9.	 Condotto di ventilazione
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70
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Parete leggera di sicurezza, canalizzata ambo i lati, foro quadro, 
lana di roccia con cartongesso - EI60-S - FBC1

�
1.	 Lana di roccia (opzionale) fino a 40 kg/m³
2.	 Telaio in metallo
3.	 Cartongesso, spessore 12,5 mm tipo A: FBC1; tipo F: FBC4 e FBC 7 (EN 

520)
4.	 Lamina spessore 0,5 mm
5.	 Lana di roccia, 40 kg/m3
6.	 Serranda tagliafuoco
7.	 Condotto di ventilazione
8.	 Vite autoperforante Ø 3,5 X 45 mm
9.	 Mezzaluna in cartongesso, spessore 12,5 mm o promatect 100 spessore 

12 mm
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete leggera di sicurezza, canalizzata ambo i lati, foro quadro, 
lana di roccia cartongesso - EI90-S - FBC4- EI120-S - FBC7

�
1.	 Lana di roccia (opzionale) fino a 40 kg/m³
2.	 Telaio in metallo
3.	 Cartongesso, spessore 12,5 mm tipo A FBC1, tipo F FBC4 e FBC 7 (EN 520)
4.	 Lamina spessore 0,5 mm
5.	 Lana di roccia, 40 kg/m3
6.	 Serranda tagliafuoco
7.	 Condotto di ventilazione
8.	 Mezzelune in cartongesso tipo F, spessore 12,5 mm o promatect 100 

spessore 12 mm
9.	 Vite autoperforante Ø 3,5 X 45 mm
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete leggera di sicurezza, canalizzata un lato, foro quadro, lana 
di roccia con cartongesso

�
1.	 Lana di roccia (opzionale) fino a 40 kg/m³
2.	 Telaio in metallo
3.	 Cartongesso, spessore 12,5 mm tipo A: FBC1; tipo F: FBC4 e FBC 7 (EN 

520)
4.	 Lamina spessore 0,5 mm
5.	 Lana di roccia, 40 kg/m3
6.	 Valvola terminale
7.	 Serranda tagliafuoco
8.	 Condotto di ventilazione
9.	 Vite autoperforante Ø 3,5 X 45 mm
10.	 Mezzaluna in cartongesso, spessore 12,5 mm o promatect 100 spessore 

12 mm
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete leggera di sicurezza, transfer, foro quadro, lana di roccia 
con cartongesso

�
1.	 Lana di roccia (opzionale) fino a 40 kg/m³
2.	 Telaio in metallo
3.	 Cartongesso, spessore 12,5 mm tipo A: FBC1; tipo F: FBC4 e FBC 7 (EN 

520)
4.	 Lamina spessore 0,5 mm
5.	 Lana di roccia, 40 kg/m3
6.	 Valvola terminale
7.	 Serranda tagliafuoco
8.	 Condotto di ventilazione
9.	 Vite autoperforante Ø 3,5 X 45 mm
10.	 Mezzaluna in cartongesso, spessore 12,5 mm o promatect 100 spessore 

12 mm
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70
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Parete leggera di sicurezza, canalizzata ambo i lati, foro circolare, 
malta o stucco di gesso

�
1.	 Lana di roccia (opzionale) fino a 40 kg/m³
2.	 Telaio in metallo
3.	 Cartongesso, spessore 12,5 mm tipo A: FBC1; tipo F: FBC4 e FBC 7 (EN 

520)
4.	 Lamina in metallo spessore 0,5 mm
5.	 Malta o stucco di gesso
6.	 Serranda tagliafuoco
7.	 Condotto di ventilazione
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete leggera di sicurezza, canalizzata un lato, foro circolare, 
malta o stucco di gesso

�
1.	 Lana di roccia (opzionale) fino a 40 kg/m³
2.	 Telaio in metallo
3.	 Cartongesso, spessore 12,5 mm tipo A: FBC1; tipo F: FBC4 e FBC 7 (EN 

520)
4.	 Lamina in metallo spessore 0,5 mm
5.	 Malta o stucco di gesso
6.	 Valvola terminale
7.	 Serranda tagliafuoco
8.	 Condotto di ventilazione
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete leggera di sicurezza, transfer, foro circolare, malta o stuc-
co di gesso

�
1.	 Lana di roccia (opzionale) fino a 40 kg/m³
2.	 Telaio in metallo
3.	 Cartongesso, spessore 12,5 mm tipo A: FBC1; tipo F: FBC4 e FBC 7 (EN 

520)
4.	 Lamina in metallo spessore 0,5 mm
5.	 Valvola terminale
6.	 Malta o stucco di gesso
7.	 Serranda tagliafuoco
8.	 Condotto di ventilazione
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete leggera di sicurezza, canalizzata ambo i lati, foro circolare, 
lana di roccia con malta o stucco di gesso

�
1.	 Lana di roccia (opzionale) fino a 40 kg/m³
2.	 Telaio in metallo
3.	 Cartongesso, spessore 12,5 mm tipo A: FBC1; tipo F: FBC4 e FBC 7 (EN 

520)
4.	 Lamina spessore 0,5 mm
5.	 Lana di roccia, 40 kg/m3
6.	 Malta o stucco di gesso
7.	 Serranda tagliafuoco
8.	 Condotto di ventilazione
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70
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Parete leggera di sicurezza, canalizzata un lato, foro circolare, 
lana di roccia con malta o stucco di gesso

�
1.	 Lana di roccia (opzionale) fino a 40 kg/m³
2.	 Telaio in metallo
3.	 Cartongesso, spessore 12,5 mm tipo A: FBC1; tipo F: FBC4 e FBC 7 (EN 

520)
4.	 Lamina spessore 0,5 mm
5.	 Malta o stucco di gesso
6.	 Lana di roccia, 40 kg/m3
7.	 Valvola terminale
8.	 Serranda tagliafuoco
9.	 Condotto di ventilazione
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete leggera di sicurezza, transfer, foro circolare, lana di roccia 
con malta o stucco di gesso

�
1.	 Lana di roccia (opzionale) fino a 40 kg/m³
2.	 Telaio in metallo
3.	 Cartongesso, spessore 12,5 mm tipo A: FBC1; tipo F: FBC4 e FBC 7 (EN 

520)
4.	 Lamina spessore 0,5 mm
5.	 Malta o stucco di gesso
6.	 Lana di roccia, 40 kg/m3
7.	 Valvola terminale
8.	 Serranda tagliafuoco
9.	 Condotto di ventilazione
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete leggera di sicurezza, canalizzata ambo i lati, foro circolare, 
lana di roccia con cartongesso - EI60-S - FBC1

�
1.	 Lana di roccia (opzionale) fino a 40 kg/m³
2.	 Telaio in metallo
3.	 Cartongesso, spessore 12,5 mm tipo A: FBC1; tipo F: FBC4 e FBC 7 (EN 

520)
4.	 Lamina spessore 0,5 mm
5.	 Lana di roccia, 40 kg/m3
6.	 Serranda tagliafuoco
7.	 Condotto di ventilazione
8.	 Vite autoperforante Ø 3,5 X 45 mm
9.	 Mezzaluna in cartongesso, spessore 12,5 mm o promatect 100 spessore 

12 mm
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete leggera di sicurezza, canalizzata ambo i lati, foro circolare, 
lana di roccia cartongesso - EI90-S - FBC4- EI120-S - FBC7

�
1.	 Lana di roccia (opzionale) fino a 40 kg/m³
2.	 Telaio in metallo
3.	 Cartongesso, spessore 12,5 mm tipo A FBC1, tipo F FBC4 e FBC 7 (EN 520)
4.	 Lamina spessore 0,5 mm
5.	 Lana di roccia, 40 kg/m3
6.	 Serranda tagliafuoco
7.	 Condotto di ventilazione
8.	 Mezzelune in cartongesso tipo F, spessore 12,5 mm o promatect 100 

spessore 12 mm
9.	 Vite autoperforante Ø 3,5 X 45 mm
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70
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Parete leggera di sicurezza, canalizzata un lato, foro circolare, 
lana di roccia con cartongesso

�
1.	 Lana di roccia (opzionale) fino a 40 kg/m³
2.	 Telaio in metallo
3.	 Cartongesso, spessore 12,5 mm tipo A: FBC1; tipo F: FBC4 e FBC 7 (EN 

520)
4.	 Lamina spessore 0,5 mm
5.	 Lana di roccia, 40 kg/m3
6.	 Valvola terminale
7.	 Serranda tagliafuoco
8.	 Condotto di ventilazione
9.	 Vite autoperforante Ø 3,5 X 45 mm
10.	 Mezzaluna in cartongesso, spessore 12,5 mm o promatect 100 spessore 

12 mm
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

Parete leggera di sicurezza, transfer, foro circolare, lana di roccia 
con cartongesso

�
1.	 Lana di roccia (opzionale) fino a 40 kg/m³
2.	 Telaio in metallo
3.	 Cartongesso, spessore 12,5 mm tipo A: FBC1; tipo F: FBC4 e FBC 7 (EN 

520)
4.	 Lamina spessore 0,5 mm
5.	 Lana di roccia, 40 kg/m3
6.	 Valvola terminale
7.	 Serranda tagliafuoco
8.	 Condotto di ventilazione
9.	 Vite autoperforante Ø 3,5 X 45 mm
10.	 Mezzaluna in cartongesso, spessore 12,5 mm o promatect 100 spessore 

12 mm
D	 Da diametro nominale min + 50 a diametro nominale max + 70

�� Installazioni entro solaio
Vedere paragrafo Caratteristiche generali dei supporti di costruzione  per 
maggiori dettagli.
Rispettare le distanze minime indicate nel paragrafo Distanze minime .
Effettuare un test funzionale prima e dopo l'installazione. Per maggiori 
informazioni vedere paragrafo Tipologie di comando .

�� Foratura nel solaio
Nel solaio deve essere prevista un'apertura come indicato in disegno.

�� Posizionamento serranda
Posizionare la serranda nel canale di ventilazione come indicato nel di-
segno.
Eseguire l'installazione con serranda tagliafuoco a pala chiusa.

�� Tamponatura
Colmare lo spazio tra il canale di ventilazione e la parete come indicato 
in disegno.

�� Isolamento
Il solaio deve avere classe di resistenza al fuoco maggiore o uguale a 
quella della serranda
Solaio, canalizzato ambo i lati, foro quadro malta o stucco di ges-
so

�
1.	 Malta o stucco di gesso
2.	 Solaio
3.	 Serranda tagliafuoco
4.	 Condotto di ventilazione
D	 Da diametro nominale min + 0 a diametro nominale max + 70
S	 = min 100 mm per FBC1
	 = min 150 mm per FBC4, FBC7
L	 = 50 mm per FBC1
	 = 75 mm per FBC4, FBC7

Solaio, canalizzato un lato, foro quadro malta o stucco di gesso

�
1.	 Malta o stucco di gesso
2.	 Valvola terminale
3.	 Solaio
4.	 Serranda tagliafuoco
5.	 Condotto di ventilazione
D	 Da diametro nominale min + 0 a diametro nominale max + 70
S	 = min 100 mm per FBC1
	 = min 150 mm per FBC4, FBC7
L	 = 50 mm per FBC1
	 = 75 mm per FBC4, FBC7
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Solaio, transfer, foro quadro malta o stucco di gesso

�
1.	 Malta o stucco di gesso
2.	 Valvola terminale
3.	 Solaio
4.	 Serranda tagliafuoco
5.	 Condotto di ventilazione
D	 Da diametro nominale min + 0 a diametro nominale max + 70
S	 = min 275 mm
L	 = 137,50 mm

Solaio, canalizzato ambo i lati, foro circolare malta o stucco di 
gesso

�
1.	 Malta o stucco di gesso
2.	 Solaio
3.	 Serranda tagliafuoco
4.	 Condotto di ventilazione
D	 Da diametro nominale min + 0 a diametro nominale max + 70
S	 = min 100 mm per FBC1
	 = min 150 mm per FBC4, FBC7
L	 = 50 mm per FBC1
	 = 75 mm per FBC4, FBC7

Solaio, canalizzato un lato, foro circolare malta o stucco di gesso

�
1.	 Malta o stucco di gesso
2.	 Valvola terminale
3.	 Solaio
4.	 Serranda tagliafuoco
5.	 Condotto di ventilazione
D	 Da diametro nominale min + 0 a diametro nominale max + 70
S	 = min 100 mm per FBC1
	 = min 150 mm per FBC4, FBC7
L	 = 50 mm per FBC1
	 = 75 mm per FBC4, FBC7

Solaio, transfer, foro circolare malta o stucco di gesso

�
1.	 Malta o stucco di gesso
2.	 Valvola terminale
3.	 Solaio
4.	 Serranda tagliafuoco
5.	 Condotto di ventilazione
D	 Da diametro nominale min + 0 a diametro nominale max + 70
S	 = min 275 mm
L	 = 137,50 mm

�� Installazioni in parete con sigillatura Weichschott
Vedere paragrafo Caratteristiche generali dei supporti di costruzione  per 
maggiori dettagli.
Rispettare le distanze minime indicate nel paragrafo Distanze minime .
Effettuare un test funzionale prima e dopo l'installazione. Per maggiori 
informazioni vedere paragrafo Tipologie di comando .

�� Foratura nella parete
Nella parete deve essere prevista un'apertura come indicato in disegno.

�� Posizionamento serranda
Posizionare la serranda nel canale di ventilazione come indicato nel di-
segno.
La serranda tagliafuoco deve essere sospesa al solaio con ancoraggi po-
sti sulla parte inferiore della serranda.
Eseguire l'installazione con serranda tagliafuoco a pala chiusa.

�� Tamponatura
Colmare lo spazio tra la serranda e la parete utilizzando una sigillatura 
Weichschott, costituita da 2 pannelli di lana di roccia di spessore minimo 
50 mm ciascuno e densità minima 140 kg/m³.
I pannelli vanno ricoperti su entrambe le facce della parete con vernice 
endotermica tipo PROMASTOP E PASTE o HILTI CFS-CT (spessore minimo 
1 mm) e con sigillatura perimetrale interna eseguita con sigillante tipo 
PROMASTOP E PASTE o HILTI CFS-S ACR (spessore minimo 1 mm).
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�� Isolamento
La parete deve avere classe di resistenza al fuoco maggiore o uguale a 
quella della serranda.
Parete weichschott, canalizzata ambo i lati

�
1.	 Pannello di lana di roccia di spessore 50 mm e densità 140 kg/m³
2.	 Stucco tipo PROMASTOP E PASTE o HILTI CFS-S ACR
3.	 Vernice endotermica tipo PROMASTOP E PASTE o HILTI CFS-CT
4.	 Condotto di ventilazione
5.	 Serranda tagliafuoco
6.	 Parete rigida verticale densità ≥550 kg / m³ o parete in cartongesso tipo 

A: FBC1; tipo F: FBC4 e FBC 7 (EN 520)
D	 diametro nominale + 600 max

Parete weichschott, canalizzata ambo i lati

�
1.	 Pannello di lana di roccia di spessore 50 mm e densità 140 kg/m³
2.	 Stucco tipo PROMASTOP E PASTE o HILTI CFS-S ACR
3.	 Vernice endotermica tipo PROMASTOP E PASTE o HILTI CFS-CT
4.	 Valvola terminale
5.	 Condotto di ventilazione
6.	 Serranda tagliafuoco
7.	 Parete rigida verticale densità ≥550 kg / m³ o parete in cartongesso tipo 

A: FBC1; tipo F: FBC4 e FBC 7 (EN 520)
D	 diametro nominale + 600 max

Parete weichschott, transfer

�
1.	 Pannello di lana di roccia di spessore 137,50 mm e densità 140 kg/m³
2.	 Stucco tipo PROMASTOP E PASTE o HILTI CFS-S ACR
3.	 Vernice endotermica tipo PROMASTOP E PASTE o HILTI CFS-CT
4.	 Valvola terminale
5.	 Condotto di ventilazione
6.	 Serranda tagliafuoco
7.	 Parete rigida verticale densità ≥550 kg / m³ o parete in cartongesso tipo 

A: FBC1; tipo F: FBC4 e FBC 7 (EN 520)
D	 diametro nominale + 600 max

�� Installazione entro solaio con sigillatura Weichschott
Vedere paragrafo Caratteristiche generali dei supporti di costruzione  per 
maggiori dettagli.
Rispettare le distanze minime indicate nel paragrafo Distanze minime .
Effettuare un test funzionale prima e dopo l'installazione. Per maggiori 
informazioni vedere paragrafo Tipologie di comando .

�� Foratura nel solaio
Nel solaio deve essere prevista un'apertura come indicato in disegno.

�� Posizionamento serranda
Posizionare la serranda nell'apertura in modo tale che dalla parte del 
meccanismo di chiusura essa sporga come indicato nel disegno.
Il meccanismo può trovarsi indifferentemente dal lato superiore o infe-
riore del solaio.
Eseguire l'installazione con serranda tagliafuoco a pala chiusa.

�� Tamponatura
Colmare lo spazio tra la serranda e il solaio utilizzando una sigillatura Wei-
chschott, costituita da 2 pannelli di lana di roccia di spessore minimo 50 
mm ciascuno e densità minima 140 kg/m³.
I pannelli vanno ricoperti su entrambe le facce della parete con vernice 
endotermica tipo PROMASTOP E PASTE o HILTI CFS-CT (spessore minimo 
1 mm) e con sigillatura perimetrale interna eseguita con sigillante tipo 
PROMASTOP E PASTE o HILTI CFS-S ACR (spessore minimo 1 mm).

�� Isolamento
Il solaio deve avere classe di resistenza al fuoco maggiore o uguale a 
quella della serranda.
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Solaio weichschott, canalizzato ambo i lati

�
1.	 Pannello di lana di roccia di spessore 50 mm e densità 140 kg/m³
2.	 Stucco tipo PROMASTOP E PASTE o HILTI CFS-S ACR
3.	 Vernice endotermica tipo PROMASTOP E PASTE o HILTI CFS-CT
4.	 Solaio
5.	 Serranda tagliafuoco
6.	 Condotto di ventilazione
D	 Diametro nominale + 600 max
S	 = min 100 mm per FBC1
	 = min 150 mm per FBC4, FBC7
L	 = 50 mm per FBC1
	 = 75 mm per FBC4, FBC7

Solaio weichschott, canalizzato un lato

�
1.	 Pannello di lana di roccia di spessore 50 mm e densità 140 kg/m³
2.	 Stucco tipo PROMASTOP E PASTE o HILTI CFS-S ACR
3.	 Vernice endotermica tipo PROMASTOP E PASTE o HILTI CFS-CT
4.	 Valvola terminale
5.	 Solaio
6.	 Serranda tagliafuoco
7.	 Condotto di ventilazione
D	 Diametro nominale + 600 max
S	 = min 100 mm per FBC1
	 = min 150 mm per FBC4, FBC7
L	 = 50 mm per FBC1
	 = 75 mm per FBC4, FBC7

Solaio weichschott, canalizzato un lato

�
1.	 Pannello di lana di roccia di spessore 137,50 mm e densità 140 kg/m³
2.	 Stucco tipo PROMASTOP E PASTE o HILTI CFS-S ACR
3.	 Vernice endotermica tipo PROMASTOP E PASTE o HILTI CFS-CT
4.	 Valvola terminale
5.	 Solaio
6.	 Serranda tagliafuoco
7.	 Condotto di ventilazione
D	 Diametro nominale + 600 max
S	 = min 275 mm
L	 = 137,50 mm
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